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• CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 

MUNICÍPIO DE LAGOA NA ZONA DE ABASTECIMENTO' DO CONCELHO DE LAGOA 
EDITAL 

'· 
; 

l.<Gó,.. 

Em conformldade com o Decreto-lei n.• 306/ZOffl, de 27 de agosto, procedeu-se à verifitaç.ilo da qualidade da água da rede públlta, através de 
análises periódicas na torneira do tonsumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua IPCQAJ aprovado pela autoridade 3.2 Trimestre 2020 

competente (ERSARJ, 

Valor Para~rtco (VP) Valores obtidos N,IAnállses " N.8 Anélises (PCQA) % 

Parametro (unidlldes) 
fixado no Dl 306/2007 superiores VP 

Cumprimento Anélises 
Mínimo Máximo doVP Agendadas Realizadas Realizadas 

Escherlchio co/i (N/100 mi) o o o o 100% 5 5 100% 

Bactl!!rlas coliformes (N/100 mil o o o o 100% 5 5 100% 

Desinfetante residual {mg/1. Cl2)) - <0,2 (LQ) 0.4 o 100% 5 5 100% 

Alumínio lnwL AI) 200 <10,0(LQ) 166 o 100% 5 s 100% 

Amónio (mg/L NH.) o.5o -- - -- - - -- -
Número de colónias a 22 1c IUFC/mll - o 12 o 100% 5 5 100% 

Número de colónias a 36 1c IUFC/ml) - o 15 o 100% 5 5 100% 

Condutividade l..s/cm a 2CJOIC) 2500 4,lE+-02 1,0E+02 o 100% 5 5 100% 

Clostrldium perfrlngens (UFC/100mll o o o o 100% 5 5 100% 

Cor lmg/l PlCol 20 <S(LQ) < 5(LQ\ o 100% 5 5 100% 

IPH (Unidades pHI .:6,5es9,5 7,4 (20!() 7,7 (23~C) o 100% 5 s 100% 

Ferro (wz/L Fel 200 - - - - - - -
Maruranês ,.,.,L Mnl 50 1,27 12,1 o 100% 5 5 100% 

Nitratos (mg/L NO.) 50 -- - -- -- - -- -
Nltrltos (.,.J'L N01) 0.5 -- - -- - - -- -

Oxidabilidade lm&/l O:,) 5 -- - -- - -- -- -

Cheiro a 2511C IFactor de dlluldol 3 <1 <l o 100% 5 5 100% 

Sabor a 251C (Factor de dlluitão) 3 <1 <1 o 100% 5 s 100% 

Turvação (UHT) 4 < 0,4 (LQ) 0,8 o 100% 5 5 100% 

Antimónio (IWl/L Sb) 5 - - -- - -

Arsénio h,11/LAsl 10 

Benzeno (""'IL) 1 

Benzo(aJpireno (,rur/L) 0,01 -- - - - - -- -
BorolO'IIDil/LBI 1 - - -- -

Bromatos lll&fl BrOsl 10 - - - - - - -
C6dmlc ,,,.,!l Cdl !i 

Célclo (111!i!/L ca) - - - -- - - -- -
carbono Ordnlco Total {m~/L C) Sem alteracão anormal - -- - - -- -- -

O,umbo 1!18/L Pb) 10 - -- - - - - -

Clanetos lw,/L CN) 50 -- - - --

Cobre lmg/L Cul 2 - - - - - - -

Crómio lwz/L Cr) 50 -- - -- - - -- -
1,2 - dlclorcetano (wz/L) 3 - - -- - -- -- -

oureza total (mg/1. C8C031 - - -- -- - -

Enterococos fecais (UFC/100 mll o o o o 100% 5 5 100% 

Fluoretos (fflll/L F) 1,5 -- -- - - --

Magné$1o (mrúl M11) - --

Men:úrio (1,11/L Hg) 1 -- - ---



Niquei (m,/L NIJ 20 - -- -- -- - -

Sell!nlo ,., .. JL Se) 10 - -- - -
Cloretos (ma/L Cf) 250 - - - - - --

' -
Claritos (mlllf CfO2) 0,7 - - - -- -
aoratos (nw/1 CI03J 0,7 - - - - - - -

Sódio f,..../L Nal 200 - - - - -- - -
Sulfatos (m&/1. SO.) 250 -- - -- - - - -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (=ILJ: 10 -- - - - - - -

Tetracloroeteno(.,./L) ,_ - - - - - - -
Trtcloroeteno(iw/L) ·- - - -- -- - -- -

Hidrocarbonetos AromMlcos 

Pollclclicos (111/LJ: 0,10 - -- - - - - -
Benzo(blfl11oranteno (Mll/L - - - - - - - -
Benzo(klfluoranteno (...,/LJ - - -- - - - -- -

Benzolehll,..,rileno '""''LI - - -- - - - -- -
lndenol1,2,3-<d)tDireno(""''LI - -- - - - - -

Trihalometanos --1 hnvLJ: 100 - -- - - - - -

ClorofónnJo(nu,/L' - - - - - - - -
Bromofórmlo(nw/LI - - - - - -- -

BTOmodk:lorome!ano(Mll/L) - - - - - - - -

Dlbromoclorometanof PM/L' - - -- - - - - -
Pestlcldas--1 (Bl!ÚL) 0,50 - - - - - - -

Dlurlofnu,/L) 0,10 ·- - - - - - -
Llnurlo {-/L) 0,10 - - - - - -- -

Terbutllazlna '""'L' 0,10 -- - - - - - -
Oesetllterlllltilazina (""'LI 0,10 - - - - - - -

Desetilslmazlna lnnrr/1.l 0,10 - - - - - - -
Metolacloro (Mll/L) 0,10 - - -- - - - -

Simazlna (MIL) 0,10 - - - - - - -
Beta Total (oo../L) 1 - - - - - - -

Clo~lrlfos (...-ILI 0,10 <0,030(LQ) <0,030(LQ) o 1.00% 2 2 100% 

aenwona (rol) 0,10 - - - - - - -
lmldaclo11rlde f.,,,/L 0,10 <0,030(LQ) <0,030(LQ) o 1.00% 2 2 100% 

Radlo(~/L) 500 - - - - - - -

Alfa total (Bm7/LJ o.s - - - -- - - -

Dose Indicativa total (mSv) 0,1 - - - - - - -
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Concelho de Lagoa Superficial+Captações 

Com base nas análises efee1uadas e nos resultados expostos, concl~\e que a qualidade da ;lgua fornecida na Zona de Abastecimento Concelho de Lagoa (Superflclal + Captaç&!s), 

cumpre os valores paramétricos de acordo com a legislação em vigo apllc;lvel li ".Ãgua dasllllada ao Consumo Humano". 

O Presidente e 

l~ 
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