
\ ÁGUASoo 
Resultados do Programa de Controlo da Qualidade da Edital do 
Agua Fomeclda aos •Pontos da EntTeg11 em alla" do 

ALGARVE Sistema Multimunlclpal de Abastecimento de Água ao 

~ GrvpoAc,,a. .............. Algarve 2° Trfmeslre 2020 

Ponto de Entrega de Lagoa 

Alporchlnhos e Torrinha 

A qualidade da água fornecida pelas Águas do Algarve, S.A. ao Ponto de Entrega de LBgoa é verificada através de análises periódicas previstas no 
?rograma de Controlo da Qualidade da Água, de acordo com o Dec. Lei 15212017 de 7 de Dezembro . 

'/&!ore, 
N I T01at de Anáii~tiS 

Oe1e~Inaaos Valor 
"'~ Aná~ses N:· Ane11ses ~A"ál:ses> 

Parãr-etros Parameir!cc 
Realizadas >VP \'P 

Mi'iímo Mâximo 'VP) ~vislas Rea:lza~ 

Controlo da Rotina 1 

Bactêrias colifonnes {N/100ml) 1 o 1 o 1 o 6 1 6 1 100 1 o o 
Escherichla coll (E.coll) (N/100ml) 1 o 1 o 1 o 6 1 6 1 100 o o 
Cloro restdual livre (mg/1 Cf2) 1 0.6 1 0.9 1 6 6 1 100 
Controlo de Rotina 2 
Ctostridium perfringens (N/100mlJ o o o 2 2 100 o o 
Enterococos (N/100ml) o o o 2 2 100 o o 
Número de colónias a 22"C (N/ml) o o 2 2 100 
NUmero de colónias a 36ºC (N/ml) o o 2 2 100 
Turvação (NTUj <0.10 o.,o 4 2 2 100 o o 
pH (unidades do pH a 20ºC} 7.6 7.6 6.5-9.5 2 2 100 o o 
Condutividade h.1Slcm a 20ºC) 520 520 2500 2 2 100 o o 
Cor (mg/1 PICO} <5.0 <5.0 20 2 2 100 o o 
Cheiro, a 25°C (Faetor diluição a 25ºC) <1 <1 3 2 2 100 o o 
Sabor, a 25ºC (Factor diluição a 25ºC) <1 <1 3 2 2 100 o o 
Alumfnio total (µg/l AI} 28 35 200 2 2 100 o o 
ManQanês lotai (µg/1 Mn) <10 <10 50 2 2 100 o o 
Controlo da lnapecção 

Câldo (mgll Ca) 54 54 1 1 100 
Magnésio fm 1,1/I Mg) 25 25 1 1 100 
Dureza lotai (mg/1 CaCO3) 240 240 1 1 100 
Nitrilos (mg/1 tro2J <0.010 <0.010 0,5 1 1 100 o o 
Nitratos (mg/1 N03) 10 10 50 1 1 ,oo o o 
Azoto Amoniacal (Amonln) rrnç'1 r~k-tt <0,05 <O.OS 0,5 1 1 100 o o 
AI\J1m6ruo fµg_f Sb) <2.0 <2.0 5 1 1 100 o o 
Arstruo (l.i gfl A!) <3.0 <3.0 10 1 1 100 o o 
801u ltJUII (mg/1 8) CtOJ..2 0 032 1 1 1 100 o o 
Cid"1IO «>••• lu\111 Cd) c1 5 <1.5 5 1 1 100 o o 
Crtumbo tot, I f~Q/1 P.b) <1 O <1.0 10 1 1 100 o o 
Cobre fOU!i (mQ.IJ Ou) <O 3U <0.30 2 1 1 100 o o 
Cn:rmto lotol ,uotl Cn <4.0 <4.0 50 1 1 100 o o 
FarromUll(µpllf.eJ <10 <10 200 1 1 100 o o 
Mllltuno(~l l'tgl <0.200 <0.200 1 1 1 100 o o 
N~C<d u,,a (i,g/1 N•l <4.0 <4.0 20 1 1 100 o o 
$el~10 (UCJ'l ~1 <0.4 <0.4 10 1 1 100 o o 
Bram1tm(oo.l Bt03) 6 6 10 1 1 100 o o 
c1 ... ws 1o,aa CJJ 64 64 250 1 1 100 o o 
AuO!a«>S ("'911 f) 0.11 0.11 1.5 1 1 100 o o 
SVifalus {m~ S04) 57 57 250 1 1 100 o o 
Sod10 {ma l Na) 30 30 200 1 1 100 o o 
Cl.iil'U;toS ii,Jgl'I C/\) <5.00 <5.00 50 1 1 100 o o 
Carbono orçiãnlco total (COT) {mg/1 C) 1.3 1.3 1 1 100 
Hidrocarbonetos aromáticos pollclclicos lotais 

<0.04 <0.04 0,1 1 1 100 o o HAPl lunn) 
Benzo(a)pireno (L/Q/1} <0.007 <0.007 0,01 1 1 100 o o 
Benzo(b}fluoranteno (uq/1) <0.006 <0.006 1 1 100 
Benzo(g,h,i)pflrfüino (uam <0.006 <0,008 1 1 100 
Benzo(k)fluoranteno (u<1/1J <0_006 <0.006 1 1 100 
lndeno(1,2,3-<:d)plreno {µa/1) <0.016 <0.016 1 1 100 
Bromodicloromelano (µa/l i 5.1 5.1 1 1 100 
Bromofónnlo (ua/1) 9 9 1 1 100 
Clorofórmio 111nm <5.0 <5.0 1 1 100 
Dibromoclorometano ",nr1 17 17 1 1 100 
Trihalometanos total <THM) (ua/1) 36 36 80 1 1 100 o o 
1,2 dicloroelano (ua/1\ <0.10 <0.10 3 1 1 100 o o 
Benzeno "'"'111 <0.30 <0.30 1 1 1 100 o o 
Tetracioroeleno e lrfcloroeteno '""'" <1.0 <1.0 10 1 1 100 o o 
Tetracloroeteno (µgJI) <0.10 <0.10 1 1 100 
Tricloroeteno (UQ/1) <1.0 <1 .0 1 1 100 -
Dose indicattva total (mSv/ano) <0.10 <0.10 0.10 1 1 100 o o 
Pesticidas • total (ug/1) <0.03 <0.03 0,5 2 2 100 o o 
Bentazana (1,19n) <0.03 <0.03 O 1 2 2 100 o o 
Dimeloato (LJOn) <0.03 <0.03 01 1 1 100 o o 
Ometoato (1,1011) <0.03 <0.03 0,1 1 1 100 o o 
Olur~o tunm <0.03 <0.03 0,1 1 1 100 o o 
Linurão (ugll) <0.03 <0.03 0,1 1 1 100 o o 
Terbutilazina 111nm <0.03 <0.03 0,1 1 1 100 o o 
Deselilterbutilazina (uall) <0.03 <0.03 0,1 1 1 100 o o 
lmidacloprlde tua/1) <0.03 <0.03 0,1 1 1 100 o o 
Clorpirifos (µali) <0.03 <0.03 0,1 1 1 100 o o 
Metolaeloro (ua/1) <0.03 <0.03 0.1 1 1 100 o o 
Simazina (µali\ <0.03 <0,03 0,1 1 1 100 o o 
Desetilsimazina (J,Jafl 1 <0.03 <0.03 0,1 1 1 100 o o 
MCPA'""'"1 <0.03 <0.03 0,1 1 1 100 o o 
COT • Cartlcn6 ~ Tílli,; HAP"s " HÍ~aromfltlca&policic:kos; THM'I • Trillalonw:MOl 

Com base nas análise5 efecluadas e nos resultados expostos, conclui -se que a qualtdade da água fome<:ida nos "Pontos de Enlregs em Alta·. 
nomeadamente Alporchinhos e Torrinha, cumpre os valores paramétricos fucados de acordo com a legislação em vigor aplicável ê •Agua destinada 
ao Consumo Humano" 
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O(A) Administrador(e) 
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