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- ' CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 

EDITAL . ·, , . 
MUNICÍPIO DE LAGOA 

,, 
; NA ZONA DE ABASTECIMENTO' DO CONCELHO DE LAGOA 

~~º"' 
Em conformidade com o Decreto-Lei n.R 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de 

análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade 3.2 Trimestre 2019 

competente (ERSAR). 

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Análises % Cumprimento N.2 Análises (PCQA) % 
Parâmetro (unidades) 

fixado no DL 306/2007 superiores VP doVP 
Análises 

Mlnimo Máximo Agendadas Realizadas Realizadas 

Escherichia coli (N/100 mi) o o o o 100% 6 6 100% 

Bactérias coliformes (N/100 mi) o o 9 1 83% 6 6 100% 

Desinfetante residual (mg/L Cl2)) - 0,2 0,5 o 100% 6 6 100% 

Alumínio (11&/L AI) 200 <10 (LQ) 26,3 o 100% 6 6 100% 

Amónio (mg/L NH4) 0,50 < 0,050 (LQ) < 0,050 (LQ) o 100% 1 1 100% 

Número de colónias a 22 ec (UFC/ml) - 10 >300 o 100% 6 6 100% 

Número de colónias a 36 2c (UFC/ml) - 5 >300 o 100% 6 6 100% 

Condutividade (µS/cm a 2Q11C) 2500 432 780 o 100% 6 6 100% 

Clostridíum perfringens (UFC/lOOml) o o o o 100% 6 5 100% 

Cor (mg/L PlCo) 20 <5 (LQ) <5 (LQ) o 100% 3 3 100% 

pH (Unidades pH) ~6,5 e s9,5 7,3 7,8 o 100% 6 6 100% 

Ferro (11&/L Fe) 200 <50 (LQ) < 50 (LQ) o 1 

100% 1 1 100% 

Manganês (11&/L Mn) 50 <0,5(LQ) < 10 (LQ) o 100% 6 6 100% 

Nitratos (mg/L NO,) 50 15 15 o 100% 1 1 100% 

Nltritos (mg/L NO2) 0,5 <0,02 (LQ) <0,02 (LQ) o 100% 1 1 100% 

Oxidabilidade (mg/L 0 2) 5 0,7 0,7 o 100% 1 1 100% 

Oleiro a 25RC (Factor de diluição) 3 <3 <3 o 100% 6 6 100% 

Sabor a 2sec (Factor de diluição) 3 <3 <3 o 100% 6 6 100% 

Turvação (UNT) 4 <0,7 (LQ) <0,7 (LQ) o 100% 6 6 100% 

Antimónio (11&/L Sb) 5 < 2 (LQ) <2(LQ) o 100% 1 1 100% 

Arsénio /u.e/L As) 10 < 2 (LQ) <2 (LQ) o 100% 1 1 100% 

Benzeno (11&/L) 1 < 0,20 (LQ) <0,20 (LQ) o 100% 1 1 100% 

Benzo(a)píreno (11&/L) 0,01 < 0,0050 (LQ) < 0,0050 (LQ) o 100% 1 1 100% 

Boro (mg/L B) 1 < 0,2 (LQ) <0,2 (LQ) o 100% 1 1 100% 

Bromatos (11&/L BrO,) 10 < 5,0 (LQ) < 5,0 (LQ) o 100% 1 1 100% 

Cádmio (11&/L Cd) 5 < 0,40 (LQ) < 0,40 (LQ) o 100% 1 1 100% 

Cálcio (mg/L Cal - 70 70 o 100% 1 1 100% 

Carbono Orgânico Total (mg/L C) Sem alteração anormal <3,0 (LQ) <3,0 (LQ) o 100% 1 1 100% 

Chumbo (11&/L Pb) 10 <3,0 (LQ) <3,0 (LQ) o 100% 1 1 100% 

Clanetos (11&/L CN) 50 < 10 (LQ) < 10 (LQ) o 100% 1 1 100% 

Cobre (mg/L Cu) 2 0,014 0,014 o 100% 1 1 100% 

Crómio (,w/L Cr) 50 < 10 (LQ) < 10 (LQ) o 100% 1 1 100% 

1,2 - dlcloroetano (11&/L) 3 < 0,750 (LQ) <0,750 (LQ) o 100% 1 1 100% 

Dureza total (mg/L CaCO3) -- - - - - - - -

Enterococos fecais (UFC/100 ml) o o o o 100% 1 6 6 100% 

1 

Fluoretos (mg/L F) 1,5 < 0,40 (LQ) < 0,40 (LQ) o 100% 1 1 100% 

Magnésio (mg/L Mg) - 19 19 o 100% 1 1 100% 

Mercllrlo (11&/L Hg) 1 < 0,02 (LQ) <0,02 (LQ) o 100% 1 1 100% 

Niquei (11&/L Ni) 20 < 1,0 (LQ) < 1,0 (LQ) o 100% 1 1 100% 



Selénio (µg/L Se) 10 < 1 (LO) < 1 (LO) o 100% 1 1 100% 

Cloretos (mg/L CI) 250 94 94 o 100% 1 1 100% 

Claritos (mg/1 CI02) 0,7 < 0,050 (LO) < 0,050 (LO) o 100% 1 1 100% 

Cloratos (mg/1 CI03) 0,7 < 0,01 (LO) < 0,01 (LO) o 100% 1 1 100% 

Sódio (mg/L Na) 200 61 61 o 100% 1 1 100% 

Sulfatos (mg/L so,) 250 53 53 o 100% 1 1 100% 

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L): 10 1,6 1,6 o 100% 1 1 100% 

Tetracloroeteno(µg/L) - < 0,20 (LO) <0,20 (LQ) o 100% 1 1 100% 

Trlcloroeteno(µg/L) - 1,6 1,6 o 100% 1 1 100% 

Hidrocarbonetos Aromáticos Policlciicos (µg/L): 0,10 <0,8 <0,8 o 100% 1 1 100% 

Benzo(b)fluoranteno (µg/L) - < 0,020 (LQ) < 0,020 (LQ) o 100% 1 1 100% 

Benzo(k)fluoranteno (µg/L) - < 0,020 (LO) < 0,020 (LQ) o 100% 1 1 100% 

Benzo(ghi)perileno (µg/L) - < 0,020 (LO) < 0,020 (LQ) o 100% 1 1 100% 

lndeno(l,2,3-cd)pireno(µg/L) - < 0,020 (LO) <0,020 (LQ) o 100% 1 1 100% 

Trlhalometanos - total (µg/L): 100 33,5 33,5 o 100% 1 1 100% 

Clorofórmio(µg/L) - 0,23 0,23 o 100% 1 1 100% 

Bromofórmio(µg/L) - 23,7 23,7 o 100% 1 1 100% 

Bromodiclorometano(µg/L) - 1,4 1,4 o 100% 1 1 100% 

Dlbromoclorometano(µg/L) - 8,17 8,17 o 100% 1 1 100% 

Pesticidas -total (µg/l) 0,50 <0,05 <0,05 o 100% 1 1 100% 

Diurão (µg/L) 0,10 <0,050 (LQ) < 0,050 (LO) o 100% 1 1 100% 

Linurão (µg/L) 0,10 <0,050 (LQ) < 0,050 (LO) o 100% 1 1 100% 

Terbutilazina (µg/L) 0,10 <0,050 (LQ) < 0,050 (LQ) o 100% 1 1 100% 

Desetilterbutilazina (l-'&l'LI 0,10 < 0,050 (LQ) < 0,050 (LQ) o 100% 1 1 100% 

Desetllsirnazina (µg/L) 0,10 < 0,050 (LQ) < 0,050 (LQ) o 100% 1 1 100% 

Metolacloro (µg/L) 0,10 < 0,050 (LQ) < 0,050 (LQ) o 100% 1 1 100% 

Sirnazina (µg/L) 0,10 < 0,050 (LO) < 0,050 (LQ) o 100% 1 1 100% 

Beta Total (Bq/L) 1 - - - - - - -
Clorpirlfos 0,10 <0,010 (LO) <0,010 (LQ) o 100% 1 1 100% 

Bentazona 0,10 - - - - -- - -

lmldacloprlde 0,10 <0,05 (LQ) < 0,05 (LO) o 100% 1 1 100% 

Radão (Bq/L) 500 <10,0 (LQ) <10,0 (LO) o 100% 1 1 100% 

Alfa total (Bq/L) 0,5 - - -- - - - -

Dose indicativa total (mSv) 0,1 <0,1 <0,1 o 100% 1 1 100% 
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Concelho de lagoa Superficial-lCaptações 

Com base nas análises efectuadas e nos resultados expostos, conclui-se que a qualidade da água fornecida na Zona de Abastecimento Concelho de lagoa 

(Superficial+ captações), cumpre os valores paramétricos de acordo com a legislação em vigor aplicável à "Água destinada ao Consumo Humano", à exceção do 

parâmetro Bactérias Coliformes que excedeu o respetivo valor paramétrico definidos no Decreto-Lei. 

Foi realizada análise de verificação deste parâmetro, tendo o resultado obtido revelado o cumprimento do valor paramétrico. 

\ 
O Presidente da ~ Data da publicitação: 

Luís Antót :;;-:a Encarnação 
11/11/2019 

~ 



• CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 
EDITAL 

MUNlciPIO DE LAGOA NA ZONA DE ABASTECIMENT01 DO CONCELHO DE LAGOA 
.,,_ 

Em confonnldade com o Decreto-lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verimaçio da qualidade da água da rede pública, através de análises 
3J~ Trimestre 2019 

periódkas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). 

Valor ParamétrkO fVP) Valores obtidos N.tAMlfses % cumprimento N,1 A"'llse< IPCQAJ 

" Partmetro junkiades) 
fixado no DL 30fJ/2007 superiores VP doVP Análises Realizadas Mínimo Mbimo Apndadas Raaliuldas 

Eschfflchia coll (N/100 mi) o o o o 1()1"' 27 27 100% 

Bactárias coliformes (N/100 mi) o o 8 1 96% 27 27 100% 

Desinfetante residual (rna/l Cl2II - <D,l(LOI 0,8 o 100% 27 27 100% 

Alumínio (IJ.&/L AI) 200 12,4 36,5 o 100% 14 14 100% 

Amónio (mi/L NH4) 0,50 <0,05 (LQJ <0,05 (LQ) o 100% 1 1 100% 

Nllmero de colónias a 22 IC (UFC/mll - o 15 o 1()1"' 14 14 100% 

NUmero de colónlls a 36 IC (UFC/mll - o 15 o 100% 14 14 100% 

Condutividade (uS/cm a ZOICI 2500 384 597 o 100% 14 14 100% 

Clostridlum -,frlng~ns (UFC/100ml) o o o o 100% 14 14 100% 

Cor lnw/L PtCo) 20 <5/LQ\ <SlLQI o 100% 14 14 100% 

IPH !Unidades nHI ~.5 e5{l,5 7,1 86 o 100% 14 14 100% 

Ferro lua:/Lfal 200 <50/LQ) <SO{LQJ o 100% 1 1 100% 

M■nnnfs íWL Mnl 50 0,67 11 o 100% 14 14 100% 

Nlt""" lma/L NO,) 0,5 <0,02 (LO) <0,02 (LO) o 100% 1 1 100% 

OxldabHldado (...,LO,) 5 --- - --- - - --- ---
Cheiro 11 2StC(Fector de drtuklol 3 <3 <3 o 100% 14 14 100% 

Sabor ■ 2SIC [Factor de dllulçio} 3 <3 <3 o 100% 14 14 100% 

Turvaçio (UNT) 4 <0,7 (LO) <0,7 (LQJ o 100'/4 14 14 100'/4 

Benzolalolreno '"•'U 0,01 <0,0050 /LOI <0,0050 ILQ) o 100% 1 1 100% 

C.Oklolm.tLCal - 42 42 o 100'/4 1 1 100% 

Chumbo fu•IL Pb} 10 <2,0(LQ) <20(LQJ o 100% 1 1 100% 

:Cobre lnw/L CU} 2 0,0500 0,0500 o 100% 1 1 100% 

Crómio (N/L Cri 50 <lO(LQI <10(LO\ ' o 100% 1 1 100% 

j Clo,ito •-1L CIOZI 0,7 <0,01/LQI <0,01 (LQ) o 100% 1 1 100% 

Clorato ,, ..... IL Cl031 0,7 0,011 0,011 o 100% 1 1 """' 
Dureza total , .... .,,L c■ C031 1,7E +02 1,7E+02 1 o 100% 1 1 100% 

Enterococos Fecais IUFC/100 mll o o o o 100% 14 14 100% 

M••-•=ILM<l - 12 12 11 o 100% 1 1 1()1"' 

Nf-1 '"•'L Ni1 20 <2,0ILQ) <2,0(LOI 1 o 100% 1 1 """' 
carbono n.-dntcO Total , ..... ,L Cl Sem alteracão anormal <3,0ILQI <3,0ILQI ' o 100% 1 1 100% 

1 

Hktrocarboneto5 Aromliticos PoUcldicos ILWLI: 0,10 <0,08 <0,08 o 100% 1 1 100% 

Ben7nfbJfluoranteno (IJUL <0020(LOI <0,020 ILQJ ' o 100% 1 1 100% 

S.nznllr:\fluorantl!no lwr/Ll - <0020fLQI <0020 ILQ\ o 100% 1 1 100% 

e. ..... ,..i..n-rn■no , ... 111 <0,020fLQ) <0020 ILQI o 100% 1 1 100% 

lndnnoll,2,3-cdl DiNnol u.111 <0,02D(LQ) <0,020 {LQI o 100% 1 1 100% 

Trlhalornetanos - total fam'Ll: 100 39,2 39,2 o 100% 1 1 100% 

Clorofórmio(N/l - 0,94 0,94 o 100% 1 1 100% 

Bromofórmio(P&/L - 2S,S 25,5 o 100% 1 1 100% 

Bromodiclororneta......,,,.,,L 3,48 3,48 o 100% 1 1 100% 

DlbromoclorornatanofllVL - 12,8 12,8 o 100% 1 1 100'/4 

Radio (Bq/LJ 500 <10,0 (LQ) <10,0(LQ) o 100% 1 1 100% 

NOTA 1: Zonas de ■bastecimento controladas: Concelho de Lleoa 

Com base nas anillses efectuadas e nos resultados expostos, conclui-SI! que• q11111idade da ■111• fornecida na Zon■ de Abastecimento Concelho de laJOII, 

cumpre as valoras paramétricos de acordo com a leJislaçio em vi10r aplicável à "Ásu• destinada ao Consumo Humano", à exceção do parimetro Bllctérias Coliformes 

que exoedeu o ,espeUvo ,alo, pa,.mét,lco definido no Oec,eto-Lei. 1o\ 
Foi realizada anilise de verif1e11çio deste parimetro, tendo o resultado btldo revetado o cum~~lor puamlttrico, 

O Presidente e amaraMu 1 

/ 
Data da publicitação: 

,.2. - 11/11/2019 

ves da Encarnação 

/ 


