
,lj q y. .;. •?) MUNICÍPIO DE LAGOA 
CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

EDITAL 
NA ZONA DE ABASTECIMENTO' DO CONCELHO DE LAGOA 

~,.. .. 
Em conformidade com o Decreto-Lei n.• 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verlflcação da qualidade da água da rede pública, através de 

análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQAJ aprovado pela autoridade z.~ Trimestre 2018 

competente (ERSARJ. 

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N,tAnállses % Cumprimento N.t An61ises (PCQAI " Parãmetro (unidades! Análises 
furado no DL 306/2007 Mínimo Máximo superiores VP doVP Agendadas Realizadas Realizadas 

Escherichia co/i (N/100 mi) o o o o 100% 21 21 100% 

Bactérias coliformes (N/100 mi} o o o o 100% 21 21 100% 

Desinfetante residual (mg/L Cl2)) - <0,2 (LQ) 0,6 o 100% 21 21 100% 

Alumínio (111/LAI) 200 21,7 88 o 100% 9 9 100% 

Amónio (mg/L NH41 0,50 <0,12 (LQ) <0,12 (LQ) o 10096 9 9 100% 

Nllmero de colónias a 22 RC (UFC/ml) - o 76 o 100% 9 9 100% 

Número de colónias a 36 •e (UFC/ml) - o 59 o 100% 9 9 100% 

Condutividade (jlS/cm a ZORCI 2500 2,8e+2 8,0e+2 o 100% 9 9 100% 

Clostrldlum perfrlngens (UFC/100ml) o o o o 100% 9 9 100% 

Cor (mr/L PtCo) 20 <5 (LQ) <5 (LQJ o 100% 9 9 100% 

pH (Unidades pH) 1!6,5e:,;9,5 7,3(21'Cl 7,6 (18•() o 100% 9 9 100% 

ferro (111/L Fe) 200 6,4 6,4 o 100% 1 1 100% 

Manganês (111/L Mn) 50 3,76 25,8 o 100% 9 9 100% 

Nltritos (mg/L NO,) 0,5 <0,1 (LQ) <0,1(LQ) o 100% 1 1 10096 

Oxidabilidade (mg/L 0,1 5 <1,0 (LQ) 1,9 o 100% 9 9 100% 

Cheiro a ZStC (Factor de dlluldo) 3 <1 <l o 100% 9 9 100% 

Sabor a ZSOC (Factor de diluição) 3 <1 <1 o 100% 9 9 100% 

TuNa~io (UNT) 4 <0,4 (LQ) <0,4(LQ) o 100% 9 9 100% 

Benzo(a)pireno (111/L) 0,01 <0,0050 (LQ) <0,0050 (LQ) o 100% l 1 100% 

Cálcio (mg/L ca) - 66,4 66,4 o 100% 1 1 100% 

Chumbo (111/L Pb) 10 <1,0 (LQ) <1,0(LQ) o 100% 1 1 10096 

Cobre (mg/L Cu} 2 0,019 0,019 o 100% 1 1 100% 

Dureza total (""'/L C8C03I - 310 310 o 100% 1 1 100% 

Enterococos Fec:als (UfC/100 ml) o o o o 100% 1 1 100% 

Magnésio (mg/L Mg) - 31;s 37,8 o 100% 1 1 100% 

Níquel (111/L Nil 20 <2,0(LQ) <2,0 (LQ) o 100% 1 1 100% 

carbono Orglnico Total (mg/L C) Sem aHeração anonnal 0,91 0,91 o 100% 1 1 100% 

Hidrocarbonetos Arom.lticos Pollclcllcos (111/L): 0,10 <0,08 (LQ) <0,08 (LQ) o 100% l 1 100% 

Benzo(lil)fluoranteno (111/L) - <0,020 (LQ) <0,020 (LQ) o 100% l 1 100% 

Benzo(k)fluoranteno (111/L) - <0,020 (LQJ <0,020 (LQ) o 100% 1 1 10096 

Bemo(ghi)perileno (111/L) - <0,020 (LQJ <0,020 (LQJ o 100% 1 1 100% 

lndeno(l,2,3-cd)pireno(IIBfL) - <0,020 (LQ) <0,020 (LQJ o 100% 1 1 100% 

Trlhalometanos - total (Ili/LI: 100 16,0 16,0 o 100% 1 1 100% 

aorofónnio(III/L) - 0,62 0,62 o 100% 1 1 100% 

Bromofórmio{ll8/Ll - 6,77 6,77 o 100% 1 1 100% 

Bromodiclorometano{III/L) - 2,09 2,09 o 100% 1 1 100% 

Dibromoclorometano{III/L} - 6,53 6,53 o 100% 1 1 100% 

Radio (Bq/L) 500 11,7 11,7 o 100% 1 1 100% 



NOTA 1: zonas de abastecimento controladas: Concelho de Lagoa 

Com base nas an;illses efectuadas e nos resultados expostos, conclul-se que a qualidade da qua fornecida na Zona de Abastecimento - Concelho de Lagoa, cumpre os 

valores paramétricos fo,ados de acordo com a leglslação em vigor apli~ el à "Água destinada ao Consumo Humano". 
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